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CADANGAN UNTUK MENYELENGGARA
PERALATAN SISTEM PENGAWASAN KUALITI AIR
SECARA TELEMETRI-SUPERVISORY CONTROL
AND DATA ACQUISITION (SCADA) UNTUK LIMA (5)
BUAH STESEN PENGAWASAN SEDIA ADA TASIK
PUTRAJAYA
NO.TENDER : PP)/T/IR/7/2021
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LATAR BELAKANG PROJEK

1. Menjalankan program pengawasan kualiti air secara
telemetri (SCADA).

2. Mengesan kejadian pencemaran kualiti air dan memantau
trend insiden pencemaran tersebut secara berterusan.

3. Membantu tindakan penguatkuasaan ke atas punca punca
pencemaran melalui bacaan yang ditunjukkan.

4. Status Kualiti Air Tasik Putrajaya sentiasa berada di tahap
Kelas Il.

SKOP KERJA

1. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan (pemeriksaan,
pembersihan, penggantian dan dll yang berkaitan)
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1. SKPPAS 01 - SERI BAKTI, PRESINT 1

5. SKPPAS 05 - MARINA, PRESINT 5
4. SKPPAS 04 — CYBERJAYA INLET, PRESINT 8
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KERJA-KERJA PEMERIKSAAN KOMPONEN SISTEM / PERALATAN




KERJA-KERJA PENGANTIAN KOMPONEN SISTEM / PERALATAN




KERJA-KERJA PENGANTIAN KOMPONEN SISTEM / PERALATAN y




KERJA-KERJA PENGUCIAN
DAN PEMBERSIHAN SISTEM /
PERALATAN









KERJA-KERJA PENGKALIBRASIAN PROBE/SENSORS(Ph, Cond, DO, Ammonium/Ammonia) .2,
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